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Geradores que deixam de gerar energia sem causa aparente (as vezes o 
gerador simplesmente para de gerar, apesar de no dia anterior  ter funcionado 
normalmente). 
Para entender o processo, passamos um pouco de teoria dos alternadores: 
A geração de energia em um alternador é 
realizada através da rotação do rotor 
dentro de um campo magnético formado 
pelo estator. Através do coletor, as 
escovas captam a eletricidade e o levam 
para o painel que distribui para as 
tomadas. Para que haja esta geração, os 
átomos dos fios do rotor que estão em 
uma certa ordem são movimentados  
pela rotação do rotor e atuam nos 
campos magnéticos do estator; ação esta chamada de Indução. 
Existe uma condição em que ao se desligar o gerador, os átomos do rotor ficam 
desordenados, o que não permite a Indução e a conseqüente falta de geração 
de eletricidade. 
Assim, a forma de se ordenar este átomos (induzir), é passar uma corrente 
contínua pela bobina do rotor. No nosso caso, com uma bateria comum de 12v, 
conforme os passos abaixo. 
   

  
Motor funcionando, disjuntores em 
"ON", seletor de voltagem em 120V ou 
240V , mas voltímetro em "0ò   sem 
energia nas tomadas. 

1- Desligar o motor e localizar a 
tampa traseira do alternador 
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2- Retirar a tampa traseira 3- Localizar os terminais ligados ao 
porta escova e desconectar 

 

  

4- Conecte um fio em cada polo de 
uma bateria comum  de 12v e 
com as outras pontas dos fios, 
encoste e   afaste rapidamente 
nos dois terminais do porta 
escovas 

5- Conectar novamente os dois 
plugues no porta escovas 

 

  

6- Retorne a tampa traseira 7- Dê partida normalmente e 
verifique o voltímetro marcar a 
voltagem; e confira a presença de 
eletricidade nas tomadas. 

 

Com este procedimento, normalmente o gerador volta a funcionar 
sem problemas 

Responsável: Walter Kenji Okuda 


