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ORIENTAÇÃO PARA LIGAÇÃO DAS TOMADAS DE GERADORES 
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Seguem orientações sobre ligações em algumas tomadas dos geradores 

Branco: 
 

 Tomadas 4 pinos (120 / 240 V) 
 

Pontos de Medição Tensão (V) 

T – A 0 

T – B 0 

T – C 0 

A – B 120 

A – C 240 

B – C 120 

 
 
 
 

 Tomadas 5 pinos (Trifásica 380 V) 
 

Pontos de Medição Tensão (V) 

A – B 380 

A – C 380 

A – D 220 

B – C 380 

B – D 220 

C – D 220 

A – T 0 

B – T 0 

C – T 0 

D – T 0 

 
 

 Importante: Aterrar o gerador a um ponto adequado antes de ligar 
qualquer aparelho elétrico. 
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(não é neutro) A 
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